
RECEPÇÃO

S. ADMINISTRAÇÃO

WC PNE M.

WC PNE F.

ÁREA

COBERTA

SALA

MULTIUSO

S. AT. FAMILIAR

S. AT. IND.

S. AT. IND.

CIRCULAÇÃO

ESPAÇO EXTERNO

COBERTO

ÁREA DE SERVIÇO

COZINHA

WC MASC.

WC FEM.

LEGENDA

Tomada Média h=1,3m

Tomada Ar Condicionado

h=2,0m

Interruptor de parede

Tomada Alta h=2,0m

Ponto de Luz

QUANT

Tomada Baixa h=0,3m 37

08

03

06

16

36

QD h=1,3m

Ponto de Telefone

01

14

Caixa Telefone h=1,30m 01

Tomada de Piso 06

Ponto rede lógica

02

Refletor

13

Ventilador de teto

03

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS

PONTOS ELÉTRICOS

ESCALA: 1:75

SALA DA EQUIPE

TÉCNICA


